
湛江市第一中医医院
盘管机组、新风机组清洗消毒项目采购需求
一、项目名称	
湛江市第一中医医院盘管机组、新风机组清洗消毒项目
2、 预算金额
85860元
3、 项目概述
清洁消毒后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2，风管内表面细菌、真菌菌落总数均应小于100 CFU/cm 2。部件清洗后，表面细菌、真菌菌落总数均应小于100 CFU/cm空调通风系统消毒后，其自然菌去除率应大于90 %，风管内表面细菌、真菌菌落总数均应小于100CFU/cm2，且致病微生物不得检出。清洗消毒盘管机组新风机组出风口、回风口、排风口、过滤网、风管。
4、 项目内容
湛江市第一中医医院盘管机组、新风机组数量清单：
	序号
	产品名称
	机组编号
	数量

	1
	2号楼2层
	FP
	92

	2
	2号楼4层
	FP
	97

	3
	2号楼7层
	FP
	7

	4
	2号楼8层
	FP
	40

	5
	2号楼10层
	FP
	44

	6
	2号楼11层
	FP
	44

	7
	2号楼12层
	FP
	44

	8
	2号楼13层
	FP
	44

	9
	2号楼14层
	FP
	44

	10
	2号楼15层
	FP
	57

	11
	2号楼新风机
	X
	21


5、 服务要求
1、 建设工期15天内完成项目内容；
2、 清洗消毒后需由院方检验人员按照有关卫生指标要求检验沉降菌合格。
6、 资格要求
1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力在中华人民共和国境内注册的法人，有合法经营权。
2、供应商在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体。
3、该项目不接受联合体参加响应。 
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